2.~LA BASE SERA DE CONCRETO DE f'c=200 kq
CON AGREGADO PETREO MAXIMO DE 19 MM. (3/4")

/cm?2

DETALLE DE TAPA PARA REGISTRO DE MEDIA TENSION
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2

ARO METALICO DE 82.5 cms. DE Fo FUNDIDO INDICADO EN SU
; PERIMETRO CON MORTERO CEMENTO—-ARENA EN PROP. 1:3
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DURAS DE

10 MM. DE ESP.

ASA DE Fe REDONDO 12.7mm.(1/2")

PESO MINIMO CALCULADO 73 kg
DIBUJO ANTIDERRAPANTE REALZADO
4mm CON CUADROS DE 30x30mm.

MATERIAL: FIERRO FUNDIDO GRADO O
SEGUN NORMA DGN B7
ULTIMA REVISION.
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___ Linea Primaria Aerea
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o _._ Linea Primaria Subterranea de 200 Amps 15kV
1% —— __ Banco de Ductos Primario y Secundario
ESPECIFICACION
s 1.—CONCRETO DE fc=200 kg/cm2( . (rR) TN-RMTB3
: 2.—AGREGADO MAXIMO DE 1.9 em (3/4" ’
o 3.—VARILLA CORRUGADA 29.5mm (3/8") @TN——RMTB4 Con Conector Multiple M.T.
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NOTA: SE INSTALARAN MENSULAS, CORREDERAS
Y SOPORTES DE NEOPRENO EN CADA PARED
DEL REGISTRO DE MT., PARA SOPORTAR LOS CONDUCTORES.
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1.— RELLENO MATERIAL COMPACTADO { 90% MINIMO )
2.— CAMA DE ARENA

3.~ DUCTO PAD DE 3"

4.— CAMA DE ARENA

5.— PISO COMPACTADO ( 90% MINIMO )

6.~ CINTA DE CERNALIZACION
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(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD )

Div. DE BIST. CENTRO OCCIRENTE

Zona MORELIA

APROBACION DE PROYECTO
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DIVISION

ZONA: MORELIA

PLANO DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA
CONJUNTO HABITACIONAL ” PUERTA CENTRO”

UBICADO EN LA CALZADA FCO. I. MADERO 1401, COL. CENTRO

PROPIETARIO: CREDIX GS S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.

MPIO. DE MORELIA MICH.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ESCALA 1:500 PERITO RESPONSABLE

PROYECTO: ING. M. PELAEZ C.
DIBUJO: ING. M. PELAEZ C.
REVISO: ING. P. CERVANTES-87"
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